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ZESTAWIENIE TYPOW GAZOMIERZY

' G1 - gazomierz typ UG G16 o max obcigzeniu 25 m3/h,
' G2 - gazomierz typ UG G16 o max obcigzeniu 25 m3/h,
. G3 - gazomierz typ UG G10 o max obcigzeniu 16 m3/h,
G4 - gazomierz typ UG G10 o max obcigzeniu 16 m3/h,
' G5 - gazomierz typ UG G25 o max obcigzeniu 40 m3/h.
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ISTNIEJACA SZAFA GAZOWA
Z KURKAMI ODCINAJACYMI

Szafki gazowe z:

NG4.2 nagrzewnica
gazowa GSD56

DN32 -

MAG-3 Dn100,

ZCZEGOL "A"
Szafka gazowa z:

- centralg sterujgcg CS4X,
- gazomierzem G5 typ UG G25.

NG5.4 nagrzewnica

gazowa GSD56 - Il ETAP ROBOT

- zaworem odcinajgcym klapowym

- centralg sterujgcg CS4X oraz CS8X,
- gazomierzem G4 typ UG G10,
- gazomierzem G3 typ UG G10,
- gazomierzem G1 typ UG G16,
- gazomierzem G2 typ UG G16.

- zaworem odcinajgcym klapowym MAG-3 Dn50 ,

STNIEJACY PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY
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Odbudowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz it

UWAGA! - PODLACZENIE NAGRZEWNICY grzewczej hali "G" po pozarze Sanftarna
Przed kazdg nagrzewnicg zamontowaé | mwestor:  INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0. o. Data:
zawor odcinajacy, filtr siatkowy oraz ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych marzec 2018r.
wykonac elastyczne potgczenie 3 owic  Hala przemysiows Siale: 1200

Nazwa rys.

Izometria instalacji gazowej
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